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VÝKRES KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

463 31  CHRASTAVA

CHRASTAVA

NÁMĚSTÍ 1.MÁJE 1
MĚSTO CHRASTAVA

NÁMĚSTÍ 1.MÁJE 1
463 31  CHRASTAVA

MĚÚ CHRASTAVAING.ARCH. J.PLAŠIL
FUČÍKOVA 137/10
460 01 LIBEREC 5

ING.ARCH. J.PLAŠIL
FUČÍKOVA 137/10
460 01 LIBEREC 5

ÚZEMNÍ PLÁN - VÝROK

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.2

T3018

T1000

T3016

T3025

T3002

T3003

T628

T627

TN1

T624

T768

T623

T756

T625

T724

T633

RZ 110/22kV HRÁDEK N.N.

T632

T636

T794

T617

T638
T792

T618

T751

T766

T630

T787

T721

T637

T640

T639

T725

MVE1

MVE2

T737

RZ 110/22 FRÝDLANT

T631

T3005

T626

MVE3

TN4

TN5

TN6

TN7

TN8

TN9

T5608

T4891

MVE4

MVE5

MVE6

MVE7

MVEN2

MVEN1

T3048

T3032

T3039

T7481

TX

WT

LE

TX

LE

POŘIZOVATEL

ZHOTOVITEL

MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY

KORIDORY PRO MW SPOJE

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

ČERPACÍ STANICE 

KABELOVÁ ELEKTRICKÁ VEDENÍ VN 22 kV

TRAFOSTANICE 

NADZEMNÍ ELEKTRICKÁ VEDENÍ VVN 110 kV

NADZEMNÍ ELEKTRICKÁ VEDENÍ VN 22 kV

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

HLAVNÍ SDĚLOVACÍ KABELOVÉ TRASY

CENTRÁLNÍ ZDROJE VYTÁPĚNÍ

VTL PLYNOVOD

VYHLÁŠENÁ ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ

OP ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

OP ČOV

AKTIVNÍ ZÓNA ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ

ÚZEMÍ ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ POD VODNÍM DÍLEM

OP NADZEMNÍCH ELEKTRICKÝCH VEDENÍ 

OP VODNÍCH ZDROJŮ I. STUPNĚ 

OP VODNÍCH ZDROJŮ II. STUPNĚ 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – ENERGETIKA, SPOJE

REGULAČNÍ STANICE VTL/STL

REGULAČNÍ STANICE STL/NTL

TEPLOVODNÍ ROZVODY

VODOVODNÍ ŘADY -  SVODNÉ, PŘIVÁDĚCÍ, ROZVÁDĚCÍ

VODOVODNÍ ŘADY - ZÁŘEZY, VÝÚSTĚ

VODNÍ ZDROJE

VODOJEMY

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – VŠEOBECNĚ

ZAŘÍZENÍ A TRASY KE ZRUŠENÍ

STL PLYNOVOD

STAV NÁVRH REZERVA

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ – HRANICE OBCE

HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY

HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ

HRANICE POZEMKOVÝCH PARCEL

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

ZASTAVITELNÉ PLOCHY - ČÍSLO - KÓD VYUŽITELNOSTI ÚZEMÍ

PŘESTAVBOVÉ PLOCHY - ČÍSLO - KÓD VYUŽITELNOSTI ÚZEMÍP.181.BO.9.15.70

Z.71.SC.12.25.50

K.39.LE PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ - ČÍSLO - FUNKCE

PLOCHY LESNÍ A PŘÍRODNÍ

OP BEZPEČNOSTNÍ VTL PLYNOVODŮ

CNU-P09 KORIDOR PRO STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ NA OCHRANU PŘED POVODNĚMI

1980

INVESTICE DO PŮDY ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ PŮDNÍ ÚRODNOSTI LINIE

INVESTICE DO PŮDY ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ PŮDNÍ ÚRODNOSTI PLOCHY

OBJEKTY NA KANALIZAČNÍ SÍTI

KANALIZACE NEROZLIŠENÁ

RADIORELÉOVÉ TRASY

OP ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ MO ČR

RV4

1980

1980

1988

1988

1980

1980

1980

CHRASTAVA - ANDĚLSKÁ HORA  39 - 47

CHRASTAVA - ANDĚLSKÁ HORA  49a - 50b

BEDŘICHOVKA

PJ2

JZ5

JZ4

JZ3

JZ2

JZ5

PJ2

JZ6

PJ1

JZ4

JZ3

JZ2

VDJ CHRASTAVA 4

250 m3

1300 m3
VDJ CHRASTAVA - SVATÝ JAN NOVÝ

500 m3
VDJ CHRASTAVA - SVATÝ JAN STARÝ

VDJ BEDŘICHOVKA

PANENSKÁ HŮRKA CHRASTAVA
JZ42

JZ43

DN300

DN300

DN3
00

D
N
300

RV3

RS1

RS2

RS5

CHRASTAVA - ANDĚLSKÁ HORA  1 - 38a - ZDROJE ODSTAVENY

VÍSKA U CHRASTAVY - PRAMENIŠTĚ ZRUŠENO

VDJ VÍSKA - ODSTAVEN Z PROVOZU

VDJ CHRASTAVA - LUČNÍ - ZRUŠEN

LUČNÍ - PRAMENIŠTĚ ZRUŠENO

ČS CHRASTAVA - LUČNÍ - ZRUŠENO

ATS VÍSKA

310 m

380 m

K1

K2

VÍSKA U CHRASTAVY

PRAMENIŠTĚ ZRUŠENO

ČOV CHRASTAVA

ČS CHRASTAVA - LIBERECKÁ

P.109.BO.12.15.70

P.108.BO.12.15.70

P.106.BO.12.15.70

P.104.BO.9.15.70

P.90.BO.12.15.70

Z.80.SM.12.25.50

P.Z3/1.OK.15.60.10

P.19.BO.12.20.60

P.140.BO.12.15.70

P.135.ZS

P.134.ZS

P.47.ZS

P.85.ZS

P.6.DX.0.0.20

K.86.NP

K.84.ZS

Z.102.BO.12.15.70

Z.107.BO.12.15.70
Z.100.RI.7.5.80

Z.Z1/1.BO.9.7.85

Z.120.BO.9.10.80

Z.121.BO.9.10.80

Z.125.BO.9.10.80

Z.122.BO.9.10.80

Z.Z1/3.BO.12.15.70

Z.52.BO.12.15.70

Z.11.OS.9.10.60

Z.40.VL.12.30.30

Z.13.PP

Z.12.OS.9.20.60

Z.73.BO.12.15.70

Z.41.PP

Z.53.BO.12.15.70

Z.70.BO.12.20.60

Z.88.BO.15.20.60 Z.71.SC.12.25.50

Z.Z3/2.PP

Z.15.BO.15.20.60

Z.60.BO.12.20.60

Z.22.BO.15.25.50

Z.25.PP

Z.23.BO.15.25.50

Z.24.PP

Z.27.OS.9.10.40

Z.17.RI.7.5.80

Z.20.RI.7.5.80

Z.30.DX.12.80.10

Z.49.BO.15.20.60

Z.50.PP

Z.51.BO.12.15.70
Z.31.BO.12.15.70

Z.32.PP

Z.61.OS.9.10.30

Z.48.BO.12.15.70

Z.45.PP

Z.44.VL.12.30.40

Z.130.PP

Z.139.BO.9.10.80

Z.131.BO.9.15.70

Z.138.BO.9.10.80

Z.136.BO.9.10.80

Z.Z1/5.BO.9.10.80

Z.133.OS.9.10.30

CNU1-P09

CNU2-P09

Z.Z2/14.OH


